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Descrizione Campione: Acqua fredda rubinetto lavabo. Pre flushing. In uso Temp:14

Sito di Campionamento: Bar.
Cliente: EUROBAR CLODIO Srl

Indirizzo Cliente: Via Canelli 21 00166 Roma RM

Prelevatore: Trovo' Stefano (CHRIL.VA. srl) Procedura di Campionamento: 10 (004.01 Ed.3 Rev.4

Sede del prelievo: Via Antonio Varisco snc - Roma

Data Prelievo: 19/10/2022 Ora: 18:00 Data Ricezione 19/10/2022 Data Inizio Prova: 19/10/2022  Fine Prova29/10/2022

Tecnico di Laboratorio: Francesca Fernandez Data del Rapporto di prova: 29/10/2022

Risultato di Metododi | Incertezza |
Prova Prova U.m. Prova | diMisura™ | Valore Guida | Riferimenti
. Non rilevato IS0 117312017 Conf. Rapporn St
Legionella spp (LOD = 100) LUFChitro [Matrix A: Procedure = ™= r;‘“uA;."::m
8.9.10; Media A und C)
) ) Non rilevato 10 117312017 N
Legionella pneumophila (LOD=100) | VFCMm  |Man A, Procedure .
srg | ‘ B.9.10: Media A and C] |
i ) Non rilevato 1SO 11T31:2017 -
Legionella pneumophila (LOD = 100) URCAM | (Maicix A: Procedere =
srg 2-15 [ K9 10: Media A and ]|
|
-- Fine Rapporto di Prova —-

"prova subappaltata non accreditata

'pruva non ;1) prova i accreditata cal Lab n, 0747L: (2) prova subappaliuis sccreditata dal Lab n. 0069L; (3) prova subappaltala accreditata dal Lab n. 10571,;

(4) prova subappaliaia accreditala dal Lab n. 005 1L, (5] prova subappaliala accrediiata dal Lab n. 01950

**latiore di coperiura k=2. intervallo di probabslila del 5%

| nsultah comenut nel prasente Rapporto di Prova si nlenscono esclusivamente al campione sottoposto 8 prova.

La descrizione del campione & stata fomita dal cliente in 1ase o carm . Qualora il prels non sia un tecnico defla Chn.va. S.cL | dati relativi alla descnzione del
campionamento si intendono fomiti dalla persona che ha eseguito lo stesso. |l Laboratorio declina ogni responsabilita di tall datl. incluse eventuall influenze sulla validha del risulati. Qualora
la procedura ¢ campioramento sa la 10 004.017 o “defiita dal diente”. la stessa non nsulta sccreditata. Nel caso in cul ls procedurs sis definita dal dente, I Latoratotio decna ogni
responsablilA per le modalid o campionamento & il risullalo s nfensce al camprone cosi coma ricevulo.Oualora 1a procedura di campionamento sia la ISO 18593 Ia slessa risulla
accreditata solo sa ad una prova . Nel caso sia presente una dichiarazione di conformita, il Laboratorio adotia come regola decisionale il confronto diretio del risultato
con il limite appkcato, senza tenare conto dell incertezza d misura.

Per | tamponi, il nsultato (quando espresso in UFC cmz2) viene calcolato in base allarea della superice Camponata. espressaments dichiarata da chy ha eseguilo il campicnamenio. In
relazione a quanio specificato nefla UNI EN ISO 7218:2013 (§ 10.2.2) il Laboratorio esague le prove microbiologiche quantitative utilzzando una piastra per ogni diluizione. il presente
Rapporo o Prova non put essere nprodono parzisimente salvo spprovazione scrifta da pante del Laboratono.

Il Laboratono Chri.va. S.rl. & iseritto al numero 19 dell'Elenco Regonale de Laboraton che effeliuanc analis nell ambilo dells procedure di sulocontrolic delle indusine alimenian (DGA n

3682011 - DGR n. 7032015). e
LOD (Limit Of Detection) = Limie o nievabilith \ '.r i e
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