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RAPPORTO DI PROVA N° 24.100/2022 Sezione 7.8 :gfke visione11 | ANAGNI, 18/11/2022
Committente MITSA srl
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Camplone Acqua potabile « _
Data e ora campionamento 08/11/2022 »
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio A, piano terra, bagno comune WC 27, lavabo sx - circuito caldo »
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confldenza All. 3
Ricerca e conta Legionella UFC/i IS0 11731:2017 (Procedura; nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 mi} 1

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo s sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

sabile;dj Laborat
Frances 5:$\P

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

__HREt. Gushone

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1 di1

Rapporto di prova valido a tutti gii effettl di Legge ai sensi dellart. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e SM.I.
1l presente rapporto riguarda solo i camploni sottoposti a prova.
1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
- Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni {camplon| deteriorabili) o 15 glomi (campiont non deteriorabili).
UFC = Unita Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come ‘estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello dI canfidenza del 95%
secondo quanto previsto nella IS0 29201:2012 applicata dal laboratorio e Indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.101/2022 ) Sezione 7.8 MG . Revisione11 | ANAGNI, 18/11/2022 ] i
Committente MITSA sri
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)

No Commessa 449 - AN/22 - MITSA

Descrizione Campione Acqua potabile «

Data e ora campionamento 08/11/2022 «

Campionamento eseguito da Committente

Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB

Punto di campionamento Edificio A, primo piano, bagno uomini WC 50, lavabo dx - circuito freddo

Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM «

Data ricezione 08/11/2022

Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022

Procedura campionamento * PT 1030 rev 12

Tipo campionamento Istantaneo diretto

Riferimenti di legge . Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

- Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi

Cofidenza Confidenza All. 3

Ricerca e conta Leglonella UFCA 1S0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100

spp trattamento, trattamento termico e acido.

Terreno utllizzato GVPC e BCYE agar.
Volume Inoculato 0,1 mi}

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina

ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche Respo
Dott.ssa Roberta Cristiani %fﬁ
’\Z-d’CQUEQ.. G E%—\\QV\_,_ (),6( E(; f{r?;f)
PRUIA
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(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova valido a tutti gll effetti di Leage al sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.B42 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.L

1i presente rapporto rlguarda solo i campioni sottoposti a prova.

1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzlalmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.

1l camplone vlene conservato In laboratorio dalla data dl emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campiont deterlorablll) 015 glorni (camplonl non deterlorablll).

UFC = Unita Formanti Colonie

L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa can un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello d| confidenza del 95%
secondo quanto previsto nefla ISO 20201:2012 applicata dal laboratorio e Indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.102/2022. eiort e :gf'nevisi oneqs |ANAGNI, 18/11/2022
Committente MITSA srl )
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa i 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione. Acqua potabile )
Data e ora campionamento 08/11/2022
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio A, secondo piano, bagno uomini WC 55, lavabo sx - circuito caldo
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM »
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge . Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee gulda prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza All. 3
Ricerca e conta Legionella UFCA IS0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termica e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 ml)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.
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Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani
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(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accredit: to Accredia

Pagina 1 di 1

Rapparto dI prova valido a tutti gli effett] dI Legge al sensi dellart. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 -~ art 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D. M 21/6/57 n. 679 e S.M.I.

1l presente rapporto rlguarda solo | campioni sottoposti a prova.

1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.

1l campione viene conservato in laboratorio dalla data di emisslane del rapporto di prova per 7 glorni (campionl deteriorabill) o 15 giorni (camplonl non deteriorabil}). -
UFC = Unita Formanti Colonie

L'incertezza di misura, se Indicata nel presente rappoarto di prava, & espressa tome estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%
secondo quanto previsto nelfa ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.103/2022 Sezlone 7.8 N‘I!g-PRevlslone 1 ANAGNI, 18/11/2022
Committente MITSA srl
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa i 449 - AN/22 - MITSA
| Descrizione Campione Acqua potabile «
Data e ora campionamento 08/11/2022 »
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio A, terzo piano, bagno donne WC 72, lavabo sx - circuito caldo e
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Cittd Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM =
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza AlL 3
Ricerca e conta Leglonella UFC/I IS0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 ml)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.
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(*) L'asterisco Indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredla

Pagina 1di 1

Rapporto di prova valldo a tutti gli effetti di Legge ai sensi dellart. 16 R, D 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S,M.1.

1l presente rapporto riguarda solo i camploni sottoposti a prova.

1l presente rapparto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl. R

1l campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campionl deteriorablll) o 15 giorni {(campioni non detenorablli) -
UFC = Unita Formantl Colonie

Ulncertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%
secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.104/2022 - 7'&::[’%“5]0“(3 41 |ANAGNI, 18/11/2022
Committente MITSA srl )
- Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa . 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potablile )
Data e ora campionamento 08/11/2022 «
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio A, quinto piano, bagno disabili WC 79, unico lavabo - circuito freddo e
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge . Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbioclogica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza All. 3
Rlicerca e conta Legionella UFC/I ISO 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 mi)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina

ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
- Dott.ssa Roberta Cristiani

G LAB

(*) L'asterlsco tndica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredla

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dellart. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e 5.M.L.
Il presente rapporto rlguarda solo i camploni sottopostl a prova.
. Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl,
1l camplone viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 2 giorni {campioni deterlorabill) 015 glornl (campioni non deterlorablll)
UFC = Unit Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confldenza del 95%
secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.105/2022 ; . ng'-’Revislone 41 |ANAGNI, 18/11/2022
Committente MITSA srl )
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potabile i
Data e ora campionamento 08/11/2022 »
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio A, sesto piano, bagno donne WC 89, lavabo sx - circuito freddo
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento *PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura uUtilizzata Min di Max di e controlio Legionellosi
Cofidenza Confidenza All, 3
Ricerca e conta Legionella UFC/I IS0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido,
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
o Volume inoculato 0,1 mi)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ® sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Aoxs Coplo

ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.
p\nahs .
sabliedi-Labgratoric
sa Frances?:a

(*) L'asterisco Indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina1di1

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge al sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.1.

Il presente rapporto riguarda solo | campionl sottoposti 2 prova:

Il presente rapporto non_pub essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.

Il campione vlene conservato in laboratorio daila data di emissione del rapporto di prova per 7 glorni (camploni deterlorablll) o 15 giorni {camploni non deteriorabiti).

UFC = Unlta Formantl Colonie

L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%
secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unit3 di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.106/2022 -Sezlane 7.8 MQ - Revisione 11 ANAGNI, 18/11/2022

Committente MITSA sri
- Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa. 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione i Acqua potabile
Data e ora campionamento 08/11/2022 »
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio C Procura, piano -1, bagno uomini WC 105, unico lavabo - circuito freddo
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM »
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 1871172022
Procedura campicnamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di [ Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza All. 3
Ricerca e conta Legionella UFC/I IS0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 mi)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.
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Responsabile Analisi Microbiologiche {:: sabﬂN
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(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti dI Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.1.

Il presente rapporto riguarda solo | campioni sottoposti a prova,

1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.

Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prava per 7 glorni (camplonl deteriorablli) o 15 giorni {(camploni non deteriorabili), -
UFC = Unita Formanti Colonle

L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporte di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%
secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e Indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.107/2022

RDP
Seziane 7.8 MQ - Revisione 11

ANAGNI, 18/11/2022

Committente

No Commessa

Descrizione Campione
Data e ora campionamento
Campionamento eseguito da
Trasporto eseguito da
Punto di campionamento
Luogo di campionamento
Data ricezione

Data inizio prova
Procedura campionamento
Tipo campionamento
Riferimenti di legge

MITSA srl

Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)

449 - AN/22 - MITSA

Acqua potabile.e

08/11/2022 «

Committente

Tecnico G-LAB

Edificio C Procura, piano terra, bagno comune WC 99, unico lavabo - circuito freddo e
Tribunale ordinario di Roma - Cittd Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM «
08/11/2022
08/11/2022

* PT 1030 rev 12
Istantaneo diretto
Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Data fine prova 18/11/2022

Analisi microbiologica

Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi

Cofid Confid All. 3

Ricerca e conta Legionella UFC/| ISO 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100

spp

trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 ml)

NOTE:

Le Informazioni contraddistinte con il simbolo e sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani
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(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1dl 1

Rapporto di prova valido a tuttl gli effetti dI Legge ai sensi dellart. 16 R.D. 1/3/1928 n.B42 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 23/6/57 n. 679 e S.M.IL.

It presente rapporto rlguarda solo i camploni sottoposti a prova.

It presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.

1t campione vlene conservato In laboratorlo dalla data di émissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabil') o015 giornl (camploni non deteriorabll)).

UFC = Unita Formanti Colonie

Uincertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estésa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%
secondo quanto previsto nella ISQ 29201:2012 applicata dal iabaratorio e indicata nella stessa unitd di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24,108/2022 .| Sezione 7.8 MQ - Revisione 11 ANAGNI, 18/11/2022

Committente MITSA sri
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potabile e
Data e ora campionamento 08/11/2022 «
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio C Procura, primo piano, bagno uomini WC 18, unico lavabo - circuito freddo »
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM «
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento *¥ PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica | Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza All. 3
Ricerca e conta Legionella UFC/I 1SO 11731:2017 (Procedura: nessun <100 100 l
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 ml)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

e
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Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

PHETe Caloe

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensl dellart. 16 R.D, 1/3/1928 n,842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.

1l presente rapporto rlguarda solo i camploni sottoposti a prova. -

1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl,

H campione viene conservato in laboratorio dalla data di-emisslone del rapporto di prova per 7 giorni {campioni deteriorablli) o 15 giorni {campioni hon deterlorablli)

UFC = Unita Formantl Colonie

L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertira K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% -
secondo.quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio € indicata nella stessa unitd di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.109/2022 I :ngewsmneu ANAGNI, 18/11/2022
Committente MITSA srl
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione _ Acqua potabile » i
Data e ora campionamento 08/11/2022 »
Campionamento eseguito da Committente -
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio C Procura, secondo piano, bagno disabili WC 26, unico lavabo - circuito freddo e
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Cittd Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge . Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbioclogica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione ]
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza All. 3
Ricerca e conta Legionella UFC/L 150 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume Inoculato 0,1 mi)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ® sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina

ogni responsabilitd. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

(*) Uasterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi delf'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679e S.M.I.

1l presente rapporto rlguarda solo i campionl sottopostl a prova.

1l presente rapporto non pud essere ripradotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.

Il campione viene conservato in faboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 glorni {camploni deteriorablll) 015 giomni {campioni non deteriorabili).

UFC = Unita Formanti Colonie

L'Incertezza dl misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore dI.copertura K=2 corrispondente ad un livetlo di confidenza del 95%
secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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Committente MITSA srl )
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM) -
No Commessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potabile e
Data e ora campionamento 08/11/2022 _
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio C Procura, terzo piano, bagno uomini WC 48, lavabo sx - circuito caldo e
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM «
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofid Confid All. 3
Ricerca e conta Leglanella UFC/I 1SO 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume Inoculato 0,1 mf)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo e sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina

ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

o e—

Responsabile Analisi Microbiclogiche
Dott.ssa Roberta Cristiani
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(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accredltamento Accredia

Pagina1di1

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dellart. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.

1l presente rapporto rlguarda solo | campioni sottopostl a prova.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salva approvazione scritta della GWA Sri.

Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giornt (campioni deteriorabili} o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unita Formanti Colonle

L'incertezza di misura, se Indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% .
secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova,
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Committente MITSA srl )
Via Aldo -Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potabile » _
Data e ora campionamento 08/11/2022 «
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio C Procura, quarto piano, bagno donne WC 55, unico lavabo - circuito freddo e
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee gulda prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza All. 3
Rlcerca e conta Leglonella UFC/) IS0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utllizzate GVPC e BCYE agar.
Volume inoculata 0,1 mi)

| NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina

ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani
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(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Paginaidil

Rapporto di prova valldo a tuttl gli effetti di Legge ai sensi dellart. 16 R.| D 1/3/1928 n,842 - art, 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.

1l presente rapporto rlguarda solo | campioni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta defla GWA Srl. .

1l campione viene conservato In laboratorio dalla data di emisslone del rapporto di prova per 7 giornl {campioni deteriorablli) 0 15 giorni (campioni non deterlorabil) -
UFC = Unita Formanti Colonie

L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattere di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%
secondo quanto previsto nella 150 29201:2012 applicata dal laboratorlo e Indicata nella stessa unita di misura del risuitato di prova.
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Committente "~ MITSA srl
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM) -
No Commessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potabile « )
Data e ora campionamento 08/11/2022 »
Campionamento‘eseguito da Committente -
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio B, piano terra, bagno comune WC 15, lavabo sx - circuito freddoe
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Cittad Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferiment! di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza AllL 3
Ricerca e conta Legionella UFC/I 1S0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 mi}

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche Resp ,saBil‘a ﬁ./ lﬁ\rato /10'7
Dott.ssa Roherta Cristiani a/FFaE:Es
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(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamenta Accredia
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Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dellart. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n 679 e S.M.I.

Il presente rapporto riguarda solo 1 campionl sottoposti a prova.
_1i presente rapporto non pub essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl,

1l campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione de! rapporto di prova per 7 giorni (camplonl deteriorabill) o 15-giorni (campioni non deteriorabili).

UFC = Unita Formanti Colonle

Lincertezza di misurs, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente.ad un livello di confidenza del. 95%
secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e Indlcata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.113/2022 ; Sezione 7.8 Mo Revisione 11| ANAGNI, 18/11/2022 .
Committente MITSA srl
Via-Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa . 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potabile i
Data e ora campionamento 08/11/2022 »
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio B, piano rialzato, bagno uomini WC 24, lavabo sx - circuito freddo
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza All. 3
Ricerca e conta Legionella UFC/| 1SO 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utillzzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculate 0,1 mi)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo e sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto,

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina1di1

Rapporto dl prova valldo a tutti gli effetti di Legge al sensi dellart. 16 R.D. 1/3/1928 n.B42 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.1.

1l presente rapporto rlguarda salo | campioni sottoposti a prova.

1l presente.rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salve approvazione scritta della GWA Srl.

1l camplone viene conservato in laboratario dalla data-di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campionl deteriorablli) o 15 giornt {campioni non deterlorablll)

UFC = Unit3 Formanti Colonie

L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispandente-ad ua livello di confidenza del 95%
secondo quanto previsto nella 1SQ 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa.unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.11:4[2022
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Sezione 7.8 MQ - Revisione 11 ANAGNIL, 18/11/2022

Committente

No Commessa

Descrizione Campione
Data e ora campionamento
Campionamento eseguito da
Trasporto eseguito da
Punto di campionamento
Luogo di campionamento
Data ricezione

Data inizio prova
Procedura campionamento
Tipo campionamento
Riferimenti di legge

MITSA srl

Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)

449 - AN/22 - MITSA

Acqua potabile

08/11/2022 »

Committente

Tecnico G-LAB

Edificio B, primo piano, bagno comune WC 34, lavabo antibagno - circuito freddo e
Tribunale ordinario di Roma - Cittd Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM »
08/11/2022
08/11/2022

* PT 1030 rev 12
Istantaneo diretto
Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Data fine prova 18/11/2022

Analisi microbiologica

Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza AlL3
Ricerca e conta Legionella UFC/1 150 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acldo.
| Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
| Volume inoculato 0,1 ml)
NOTE:

Le Informazioni contraddistinte con il simbolo e sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

CHNE

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani
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(*) L'asterisco Indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova valldo a tutti gli effetti di Legge ai sensl delfart. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.IL.

1l presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.

1l presente rapporto non pud essere riprodotto parziaimente, salvo approvazione scritta della GWA Sri.

1l campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabill) ¢ 15 glorni (camplonl nan deteriorabili).

UFC = Unita Formantl Colonie
L'inceitezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova,.& espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un fivello di confidenza dei 95%
secondo quanto previste nella 150 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.115/2022 ) EesonenB :gi—’Revlsione 1, |ANAGNI, 18/11/2022
Committente MITSA stl )
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potabile e
Data e ora campionamento 08/11/2022
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio B Procura, terzo piano, bagno donne WC 83, unico lavabo - circuito freddo
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo delia.Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofidenza Confidenza All. 3
Ricerca e conta Legionella UFC/I 1S0O 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 ml)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ® sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1 di 1l

Rapporto di prova valldo a tuttl gli effettl di Legge al sensi dellart. 16 R, D 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.

Il presente rapporto riguarda solo | campioni sottoposti a prova.

1l presente rapporto non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.

Il camplone viene conservate in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (camplonl deterlorabll') o 15 giorni {camploni non- deterlorabill) -
UFC = Unita Formanti Colonie

Lincertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livelio di confidenza del 95%
secando quanto previsto nella 1SO 29201:2012 applicata dal laboratorlo e indicata nella stessa unita dl misura del risultato di prova.
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Committente

No Commessa

Descrizione Campione
Data e ora campionamento
Campionamento eseguito da
Trasporto eseguito da
Punto di campionamento
Luogo di campionamento
Data ricezione

Data inizio prova
Procedura campionamento
Tipo campionamento
Riferimenti di legge

MITSA srl

Via Aldo- Moro 45 04011 Aprilia (RM)

449 - AN/22
Acqua potabi
08/11/2022 »
Committente
Tecnico G-LA

- MITSA
le e

B

Edificio B Procura, quarto piano, bagno donne WC 66, unico lavabo - circuito freddo
Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e

08/11/2022
08/11/2022

Data fine prova

*PT 1030 rev 12

Istantaneo di

retto

18/11/2022

Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametr! Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controilo Legionellosi

Cofid Confid All. 3

Ricerca e conta Leglonella UFC/I IS0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100

ttamento termico e acido.

spp trattamento, tra
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculato 0,1 m{)
NOTE:

Le Informazioni contraddistinte con il simbolo ¢ sono fornite dal cliente e pertani:o il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche

~  Dott.ssa Roberta Cristiani

%= o 81N

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Pagina 1 dil

Rapporto di prova valido a tutti gl effetti di Legge al sensl dellart. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
It presente rapporto riguarda solo i campionl sottoposti a prova.

11 presente rapporta non pud essere riprodotto parzlalmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
It camplone viene conservato in laboratorio daila data di emissione del rapporto di prova per 7 glornl (campioni deterlorabll’) @ 15 giorni (campioni non deterlorablli)

UFC = Unita Formanti Colonle

incertezza di misura, se Indicata nel presente rapporto di prova, & espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95%

secando quanto previsto nella IS0 29201:2012 applicata dal laboratorio e Indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova. -
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RAPPORTO DI PROVA N° 24.117/2022 o= :grRevlslone 11 |ANAGNI, 18/11/2022
Committente MITSA srl )
Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Comimessa 449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione Acqua potabile o . )
Data e ora campionamento 08/11/2022 »
Campionamento eseguito da Committente
Trasporto eseguito da Tecnico G-LAB
Punto di campionamento Edificio B Procura, quinto piano, bagno uomini WC 96 ST. 501, unico lavabo - circuito freddo
Luogo di campionamento Tribunale ordinario di Roma - Citta Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM e
Data ricezione 08/11/2022
Data inizio prova 08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento * PT 1030 rev 12
Tipo campionamento Istantaneo diretto
[ Riferimenti di legge Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3
Analisi microbiologica
Parametri Unita di Metodica Risultato Limite Limite Linee guida prevenzione
misura Utilizzata Min di Max di e controllo Legionellosi
Cofid Confid All. 3
Ricerca e conta Leglonella UFC/1 IS0 11731:2017 (Procedura: nessun < 100 100
spp trattamento, trattamento termico e acido.
Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar.
Volume inoculate 0,1 mi)

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo e sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina
ogni responsabilita. I risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

RAODY. GO

(*) L'asterlsco indica le prove non sottoposte ad accredita to Accredia

Pagina 1 di 1

Rapporto di prova valldo a tutti gli effett! di Legge al sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.1,

Il presente rapporto riguarda solo § camploni sottoposti a prova.

Il presente rapporto non pud._essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.

Il campicne viene conservato in laboratorio dalla data di emissione de! rapporto di prova per 7 giorni {campioni deternorablli) 015 glornl {campion| non detenorablll)

UFC = Unita Formanti Colonie

L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, & espréssa come estesa con un fattore di capertura K=2 corrispondente ad un livello dl confidenza del 95%
secondo quanto previsto nella IS0 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unita di misura del risultato di prova.



